
J3

P3

P1

P4

P4

P4

P4

P3

P2

J1

J2

Alojamento (401)

A=43,37m²

Rampa

I=8,60%

00 m 0,78 m

0,76 m

0,735 m

0,73 m

0,685 m

A. Serv.

WC.

A=13,95 m²

A=10,17 m²

A. Serv.

A=5,40 m²

PD=2,69 m

Laje plana

PD=3,00 m

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Caixa - Instalações elétricas

Caixa - torneira/alimentação

das caixas d'água

Caixa de esgoto

P1

J3

P3

P4

P4

P4

P4

WC.

A=13,95 m²

P3

J2

P2

Alojamento (402)

A=41,79m²

PD=2,69 m

Laje plana

A. Serv.

A=4,85 m²

Caixa de esgoto

A=9,77 m²

A. Serv.

Canaleta em concreto

Canaleta em concreto

Canaleta em concreto

Calçada

C
a
l
ç
a
d
a

Quadro elétrico

C
a
l
ç
a
d
a

Poste

Caixa - Instalações elétricas

J3

P3

P1

Caixa de esgoto

A=9,91 m²

A. Serv.

desc.

P4

P4

WC.

A=13,95 m²

P3

P2

Alojamento (403)

A=41,36m²

A. Serv.

A=4,85 m²

J3

P3

P1

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (404)

A=40,56m²

P4

PD=2,69 m

Laje plana

J2

WC.

A=13,95 m²

P2

P3

A. Serv.

A=4,64 m²

A=9,61 m²

A. Serv.

Caixa de esgoto

P1

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (405)

A=41,87m²

J3

P3

Caixa de esgoto

WC.

A=13,95 m²

caixa de elétrica

PD=2,67 m

Laje plana

P2

P3

A. Serv.

A=4,99 m²

Viga

P
D

=
2

,
6

8
 
m

PD=2,97 m

P1

J4

P3

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (406)

A=41,19m²

P2

P3

PD=2,68 m

Laje plana

P4

P4

P4

WC.

A=13,95 m²

A. Serv.

A=4,83 m²

P1

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (407)

A=41,41m²

P3

P4

P4

WC.

A=13,95 m²

Caixa de esgoto Caixa de esgoto

A=9,79 m²

J5

P3

P2

A. Serv.

A=4,88 m²

PD=2,70 m

Laje plana

P3

J3

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (408)

A=41,36m²

WC.

A=13,95 m²

P3

P2

PD=2,71 m

Laje plana

P1

Caixa de esgoto

A. Serv.

A=4,85 m²

Alçapão de acesso às

caixas d´'agua 50x50cm

P4

P4

A=9,77 m²

P3

J3

P1

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (409)

A=41,36m²

WC.

A=13,95 m²

P4

P3

P2

PD=2,69 m

Laje plana

P4

A. Serv.

A=4,85 m²

A=9,77 m²

P1

Caixa de esgoto Caixa de esgoto

A=10,04 m²

Rampa

I=15,16%

0,78 m

0,26 m

P3

J3

WC.

A=13,95 m²

P4

P3

PD=2,69 m

Laje plana

P2

A. Serv.

A=4,85 m²

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

Alojamento (410)

A=41,36m²

P4

P4

CalçadaCalçada

Calçada

Instalar uma folha de correr

em vidro temperado / faltam

puxadores

C
a
l
ç
a
d
a

V
I
A

 

Registro h=111 cm

Bacia h= 39 cm

Válvula h=113 cm

Bacia h= 39 cm

Válvula h=113 cm

Registro h=111 cm

2 Tanques

com coluna

6
2

6
5

4
9

4
9

Sem puxador

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

0,76 m

0,725 m

0,73 m

0,675 m

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

Sem puxador

Tanque c/ coluna

h= 84cm (aproveitar)

Tanque s/ coluna

h= 73cm/51,5x59,5cm Celite

desc.desc.

0,76 m

0,72 m

0,67 m

0,725 m

Quadro elétrico

34x40x10cm

H do piso até a

face inferior=1,46 m

0,76 m

Reparar janela (1 folha)

e falta puxador

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

desc.

P4

0,76 m

Sem puxador

A=9,87 m²

A. Serv.

desc.

0,76 m

PD=2,92 m

Sem puxador

H=2,68 m

A=9,75 m²

A. Serv.

desc.

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

PD=2,97 m

s
e

m
 
2
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n
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u
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b
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d
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0,76 m

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

A. Serv.

desc.

PD=3,00 m

Sem puxador

S
e

m
 
2

 
c
u

b
a

s

Mesma

altura

96

3
0

0,76 m

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

A. Serv.

desc.

Sem puxador

PD=3,01 m

0,76 m

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

A. Serv.

desc.

S
e

m

c
u

b
a

PD=3,03 m

Sem puxador

PD=3,01 m

2 Tanques

com coluna

(aproveitar)

A. Serv.

desc.

2
 
c
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b
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q
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e
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r
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d
a
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J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

QUADRO DE ABERTURAS (JANELAS) - SITUAÇÃO ATUAL

JANELAS DIMENSÕES MATERIAL TIPO DE ABERTURA

J1 175x39x226 VIDRO TEMPERADO INCOLOR CORRER (4 FOLHAS)

J2

J3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR

(LxHxP)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
CORRER (4 FOLHAS)

CORRER (4 FOLHAS)

175x39x229

299x153x145

QUADRO DE ABERTURAS (PORTAS) - SITUAÇÃO ATUAL

PORTAS DIMENSÕES MATERIAL TIPO DE ABERTURA

P1 80x210

P2

P3

(LxH)

80x210

80x210

METAL

MADEIRA

ABRIR (1 FOLHA)

GRADE DE METAL

ABRIR (1 FOLHA)

ABRIR (1 FOLHA)

P4
60x175 ALUMÍNIO ABRIR (1 FOLHA)

J4 VIDRO TEMPERADO INCOLOR
CORRER (2 FOLHAS)

180x153x145

J5
VIDRO TEMPERADO INCOLOR CORRER (2 FOLHAS)

188x153x145

J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1J1

C
a
l
ç
a
d
a

P3 P3 P3 P3 P3

P3

P3 P3 P3 P3
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28.5 282

15

179

28.5

282

15

178

28.5
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Viga Viga
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28.5
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475
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6
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Notas:

1 - Prever a troca do sistema de iluminação tubular, por sistema de iluminação tipo bulbo e em led.

2 - Altura de interruptores 1,25m - adequar à altura recomendada pela NBR 9050.

3 - Prever a instalação de um alambrado p/ isolar a área residencial, com acessos para os pedestres e

01 portão de acesso para veículos.

4 - Prever a instalação de sistema de travamento das janelas e puxadores.

5 - Trocar todas as portas existentes por portas em alumínio

6 - Os revestimentos não deverão ser brancos

7 - Prever ventiladores de parede

8 - Tela de mosquiteiro nas aberturas

adequar rampas e

colocar sinalização tátil

adequar rampas e

colocar sinalização tátil

Porta não tem maçaneta

(alavanca) dos 2 lados

torneira

Unidade que o campus havia

adequado para acessibilidade.

Alterar para o modelo padrão

DIAGNÓSTICO

ESCALA: 1/100
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Esta unidade deverá se tornar acessível
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Calçada existente

0,695 m
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80

Tampa metálica

45x40cm

Tampa de concreto

80x80cm

LOCAÇÃO DAS UNIDADES NO BLOCO

ESCALA: 1/125

UNIDADE ACESSÍVEL

UNIDADES COMUNS

Alojamento (401)

Alojamento (402) Alojamento (403) Alojamento (404)

Alojamento (405)
Alojamento (406) Alojamento (407) Alojamento (408) Alojamento (409) Alojamento (410)
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 Salas de aula

Bovinocultura

Galp
ão de
 tirar 
leite

LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO NA PROPRIEDADE

SEM ESCALA

INFLAMAVEL

PLANTA -  GLP

torneira p/ lavar

P
o
r
t
ã
o
 
d
e
 
0
2
 
f
o
l
h
a
s

2
0

0
x
1

8
0

c
m

VISTA -  GLP

CORTE AA -  GLP

3 cilindros P90

(555mm x 1280mm)

Portão de abrir com tela em arame

galvanizado nº12,  malha 2'

 200x180cm, pintura esmalte sintético

brilhante cor prata

Laje Impermeabilizada (i=2%)

CENTRAL DE GÁS

A

Esc: 1/25

Esc: 1/25

Esc: 1/25

Laje Impermeabilizada (i=2%)

pintura epóxi cinza médio em piso

cimentado liso, 2 demãos

A

calçada

calçada

rampa

elemento vazado de concreto tipo veneziana

39x22x15 cm, código Sinapi 10583

Parte superior da laje - pintura

lisa cor Outono Gelado

Grafiatto cor Outono Gelado

Elementos vazados em concreto

tipo veneziana - pintura lisa cor

Outono Gelado

Grafiatto cor Outono Gelado

pintura epóxi cinza médio em piso

cimentado liso, 2 demãos

P9

Área útil de cada alojamento = 73,13 m²

Área construída total = 827,94 m²

ÁREAS DO PRÉDIO EXISTENTE

QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS DO PRÉDIO APÓS AS MODIFICAÇÕES COM ACRÉSCIMO DE ÁREA

Área útil do alojamento acessível = 77,52 m²

Área útil de cada alojamentos comum = 77,52 m²

Área construída total = 871,84 m²

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

 ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

 ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

SETOR:  ZONA RURAL DE PLANALTINA

ENDEREÇO:  RODOVIA DF-128, Km 21, CEP: 73.380-900

ÁREA TERRENO: 760,92 hectares

CONTEÚDO:

DATA: SETEMBRO DE 2017

ÁREA CONSTRUÇÃO: 871,84 m²

ESCALA: ver nos desenhos
DESENHO:IFB
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PRANCHA

LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO NA PROPRIEDADE

CENTRAL DE GLP

PROJETO ARQUITETÔNICO-URBANÍSTICO

MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL 400 - CAMPUS PLANALTINA

DIAGNÓSTICO

LOCAÇÃO DAS UNIDADES NO BLOCO

QUADRO DE ÁREAS


